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Instytut Nafty i Gazu Panstwowy Instytut Badawczy w Krakowie na podstawie uzyskanych
wynikow badan stwierdza, ze badany w laboratorium Badan Armatury Gazownicze;j i

Sanitarnej wyrob:
On the basic on obtained results from tests, Oil and Gas Institute National Research Institute In Cracow state that tested in Testing
Laboratory of Gas and Sanitary Fittings product:

Nazwa wyrobu: pasta uszczelniajagca AGAM do polaczen gwintowych
(do stosowania wraz z konopiami).
The name of a product Sealing materials for metallic threaded joint (using with hemps)
Seria/typ: AGAM
Series/type:
Medium: gazy 1., 2.1 3. rodziny z wylaczeniem LPG w fazie cieklej,

gorgca woda
1st, 2nd and 3rd family gases without LPG in liquid phase ,

hot water
Producent: AGAM” Sp. z o.0.
Manufacturer: Lyski 77N
16-070 Choroszcz
Dokumenty stanowiace Srodki uszczelniajace do metalowych potaczen gwintowych
podstawe badan bedacych w kontakcie z gazami 1., 2.1 3. rodziny i goraca
woda — Czgs¢ 2: Nietwardniejace srodki uszczelniajace.
Documents were base for testing. PN-EN 751-2:2005P Sealing materials for metallic threaded joints in contact

with I, 2" and 3" family gases and hot water —Part 2: Non-hardening jointing

compounds.

Zakres temperatur roboczych: gazy -20°C do 70°C; woda do 130°C

Range of temperature: gas -20°C do 70°C; water do 130°C
Zakres cisnien: gazy do MOPS3, goraca woda do MOP 7
Range of pressure: gases to MOPS, hot water to MOP 7

spelnia 9 z 9 wymagan zawartych w Tablicy nr 1

9 of 9 meet the requirements set out in Table 1
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